
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

V súlade s ustanovením §9 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ zákon o VÚC) 
a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v znení  Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  (ďalej len „Zásady“), Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (ďalej len „Z TSK“)  rozhoduje o vyradení nehnuteľného 
majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie. 

 

II. Osobitná časť 

TSK je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku v správe Správy ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 01 Trenčín (ďalej len                    
„SC TSK“) nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v k.ú. Prievidza a v obci Nitrianske 
Rudno, v k.ú. Nitrianske Rudno: 

- Názov majetku: Čerpacia stanica PHM str. Prievidza, inventárne číslo: 
72825, dátum zaradenia do majetkovej evidencie 12.01. 1970 v nadobúdacej 
hodnote 2 394,21 eur. 
Ukončenie užívania: 20.09.2005. 

 
- Názov majetku: Čerpacia stanica PHM str. Nitr. Rudno, inventárne číslo: 

62815, dátum zaradenia do majetkovej evidencie 04.01. 1993 v nadobúdacej 
hodnote 19 780,59 eur. 

           Ukončenie užívania 26.06. 2013. 
 
 
Dňa 10.11. 2017 bola na TSK doručená žiadosť SC TSK o udelenie súhlasu                       
na vyradenie vyššie uvedeného majetku formou fyzickej likvidácie. 
 
SC TSK  predložila nasledovné stanovisko spoločnosti BOZPO, s.r.o.  Ciglianska 
cesta 3C,  971 01 Prievidza, v ktorom je uvedené nasledovné. 
 
Čerpacie stanice pohonných hmôt patria do zariadení, kde sa vykonáva manipulácia 
so znečisťujúcou látkou a riadi sa podmienkami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), v rozpracovaní vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 
Z. z. ktorá ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, 
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia 
vôd. 

Strana 1 z 3 

 



Riešenie čerpacích staníc pohonných hmôt  určuje STN 92 0800 - horľavé kvapaliny. 
Uvedené čerpacie stanice boli postavené pravdepodobne pre rokom 1990 a už 
zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný 
zákon) ukladal povinnosť prevádzkovateľovi nahlásiť na Okresný úrad životného 
prostredia do roku 2005 zariadenia, ktoré nevyhovujú citovanému zákonu a do roku 
2009 dať tieto zariadenia do súladu so zákonom. Táto povinnosť zo strany SC TSK 
nebola splnená. 

 

1. Čerpacia stanica pohonných  hmôt  stredisko Prievidza 
 

Zariadenie je odstavené z prevádzky viac ako 10 rokov. Jedná sa o podzemné 
skladovacie jednoplášťové nádrže, ktoré sú prepojené do technologického celku  
jednoplášťovým potrubím. Zariadenie podľa § 2, Vyhlášky 100/2005 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd má byť 
nepriepustné, zabezpečené s možnosťou vizuálnej kontroly, vybavené prostriedkami 
na zachytenie znečisťujúcej látky a podliehajú technickým kontrolám a revíziám 
podľa § 3, vyššie citovanej vyhlášky. Uvedená čerpacia stanica pohonných hmôt a jej 
manipulačné plochy nie sú zabezpečené proti vode z povrchového odtoku, plniaca 
a stáčacia plocha nie je odolná voči ropným látkam, je priepustná.                                       
Vody z povrchového odtoku sú odvádzané nekontrolovane do okolitého terénu bez 
možnosti zachytenia prípadného úniku. Tieto plochy nie sú vybavené havarijnou 
nádržou. Skladové nádrže nie sú vybavené monitorovacím zariadením prípadného 
úniku, nie sú vizuálne kontrolovateľné a prípadný únik nie je možné okamžite 
identifikovať, obdobne to platí aj pre potrubné rozvody čerpacej stanice pohonných 
hmôt. Na uvedenom zariadení nie sú dlhodobo vykonávané revízie a odborné 
prehliadky: 

- tlakové skúšky nádrže a potrubí 1x za 5 rokov 
- technická prehliadka stavu nádrží 1x za 10 rokov 
- revízia elektrozariadenia 1x za 2 roky 
- certifikácia meradla 1x za 2 roky – pre daňové účely 

 
Keďže zariadenie je mimo prevádzky viac ako 1 rok, pri uvedení do prevádzky je 
potrebné vykonať všetky revízie a odborné skúšky a prepracovať Plán preventívnych 
opatrení pre mimoriadne zhoršenie vôd a dať ho schváliť na Slovenskú inšpekciu 
životného prostredia.  

 

Záver spoločnosti BOZPO, s.r.o.: S prihliadnutím na stav uvedenej čerpacej 
stanice pohonných hmôt neodporúčame vykonanie rekonštrukcie a navrhujeme 
demoláciu uvedeného zariadenia, pretože náklady na rekonštrukciu, následne na 
prevádzku  majú pri súčasných cenách veľmi dlhú návratnosť. 
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2. Čerpacia stanica pohonných hmôt  Nitrianske Rudno 
 

Jedná sa o zariadenie, ktoré je technicky riešené lepším spôsobom ako v Prievidzi. 
Skladá sa z: 

- dvojplášťová nádrž s príjmovou a výdajovou skupinou, ktorá je umiestnená              
na betónovej zastrešenej ploche. Nádrž je ohraničená zberovým žľabom,  
ktorý je skloňovaný do havarijnej nádrže o objeme cca 2,5 m3. Nedostatkom             
je energetický tunel, ktorý nie je zabezpečený proti úniku znečisťujúcej látky 
do okolia.  

- manipulačná plocha je čiastočne zastrešená, vyvýšená nad areálovú 
komunikáciu,  obojstranne prejazdná. Podľa projektu je zabezpečená fóliou 
Ropoplast. Na vjazde a výjazde je opatrená zberným žľabom, ktorý je 
odvedený do havarijnej nádrže a tá je spoločná so skladovacou plochou.    
Areál nie je odkanalizovaný kanalizáciou pre vody z povrchového odtoku, 
ktoré voľne vsakujú do terénu a pri väčšom daždi odtekajú na Športovú ulicu.  
 

Nezrovnalosť: havarijná nádrž čerpacej stanice pohonných hmôt objemovo 
nezabezpečuje zachytenie objemu najväčšej komory automobilovej cisterny. 
Čerpacia stanica pohonných hmôt je mimo prevádzku viac než 1 rok                                 
a pri znovuuvedení do prevádzky bude potrebné vykonať predpísané revízie 
a odbornú údržbu ako na čerpacej stanici pohonných hmôt  v Prievidzi. 

Záver spoločnosti BOZPO, s.r.o. Celkový stav zariadenia, jeho prevádzkové 
náklady  /revízie pri obnovení prevádzky, prevádzkové náklady a prirodzené straty 
MN/ v pomere k celkovej spotrebe sa javia ako neefektívna investícia. Je potrebné pri 
riešení brať na zreteľ možnosti poškodenia životného prostredia pri väčších únikoch 
znečisťujúcich látok a zodpovednosť za porušovanie ochrany životného prostredia. 
 
Vzhľadom na poškodenie, zastaranosť a nehospodárnosť v prevádzke  predmetného 
majetku predkladáme Zastupiteľstvu TSK v súlade s Článkom  32, ods. 3, písm.                     
c) – (i) Zásad návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného 
majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie. Potvrdenie o fyzickej likvidácií bude 
tvoriť prílohu protokolu o fyzickej likvidácií majetku vyhotovený likvidačnou komisiu. 
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